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Laboratorio Agropecuario Provincial

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE
Telf.: 92143 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15 PZA. POBOS, SIN
E-mail:agricultura-cap@dipsegovia.es LA LOSA
C.IF. Q-4000124-J 40420 SEGOVIA 317
Bol. Analisis:  15-10-0036-0 AA
F. toma muestra: 02/10/20156 F. entrada: 02/10/2015 F. inicio: 02/10/2015 F. finalizacién: 06/10/2015
Tomador: ElCliente * Toma de muestra seguin procedimiento externo

Denominacién: Analisis Agua de consumo

P. toma muestra Aseo del Bar de Paco

Referencia: C.l. 15-09-0167-0

Remitido por: LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE

Objeto: ACH. Muestra de Confirmacién (T.25)

Escritos relac.: /

Tipo envase: Envase plastico sin tiosulfato

F. boletin: 09/10/2015 (Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)

PARAMETROS ANALIZADOS
Parametro Resultado Unidad Rango permitido Referencia

*BACTERIAS COLIFORMES TOTALES 0 ufc/100 ml Hasta 0 R.D. 140/2003
Mélodo fillracién sobre membrana (I-PE-G-001)

* Escherichia coli 0 ufc/100 ml Hasta 0 R.D. 140/2003
Método filfracion sobre membrana (I-PE-G-001)

* COLOR 5 mg/l escala Hasta 15 R.D. 140/2003
Medida directa. Método fotométrico (I-PE-G-0086) Pt/Co

Ensayos validados por:
Area Fisico-Quimico
Area Micrebiologia

Fdo. Ana M? Escorial Yuste
Responsable laboratorio
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-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposicion del cliente en el laboratorio. Pigina I de 1

-Este informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos sélo dan fe de la muestra analizada.
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