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INFORME DE ENSAYO

Boletin de Analisis: 26-001084-0

Identificacion del Cliente

Nombre LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE
Direccioén

PZA. POBOS, S/N LA LOSA

- SEGOVIA

Cddigo cliente 317

Datos de la muestra

Datos analiticos

Fecha Toma Muestra 22/04/2026
Procedimiento
Tipo de muestra

Tomador PRODESTUR SEGOVIA

*Toma de muestra no amparada por la acreditacion
Aguas de consumo

Motivo de control
P.tomamuestra

Muestra de confirmacion
PM-RED DE LA LOSA-FUENTE C/REAL

Fecha Recepcion 22/04/2026
Fecha Inicio Analisis 22/04/2026
Fecha Final Analisis 22/04/2026
Fecha Emisién Informe 22/04/2026

Descripcién Aguas

Referencia C.l. 26-000953-0
Tipo envase Envase de plastico con tiosulfato
Pruebas/Ensayos Resultados Unidades Valor ref. Método
Turbidez 0,6 UNF 4 Método nefelométrico
(PEE-10)

Legislacion de la Muestra

|R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposicion del cliente en el laboratorio.

- Este informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio.
- Microbiologia: resultados de 3-9 ufc se consideran como N° estimado en el volumen estudiado y resultados de 1-2 ufc se consideran como N°
estimado con baja fiabilidad estadistica en el volumen estudiado. Los resultados obtenidos transcurrido un tiempo superior al indicado en la ISO
19458:2006 o segun normas especificas que pueden verse afectados.

- Los resultados obtenidos s6lo dan fe de la muestra analizada tal como se recibi6.

Firmado digitalmente:
Ana M2 Escorial

Ana M2 Escorial Yuste
Jefe Seccién Agricultura
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