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Identificacion del Cliente

Nombre LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE
Direccioén

PZA. POBOS, S/N LA LOSA

- SEGOVIA

Cddigo cliente 317

Datos de la muestra

Datos analiticos

Tomador PRODESTUR SEGOVIA

Fecha Toma Muestra 02/06/2026

Procedimiento *Toma de muestra no amparada por la acreditacion
Tipo de muestra Aguas de consumo

Motivo de control Andlisis de control

P.tomamuestra PM-ETAP-LA LOSA

Fecha Recepcion 02/06/2026
Fecha Inicio Analisis 02/06/2026
Fecha Final Analisis 05/06/2026

Fecha Emisién Informe 08/06/2026

Descripcién Aguas

Referencia
Tipo envase Envase de plastico con tiosulfato
Pruebas/Ensayos Resultados Unidades Valor ref. Método
*Olor 1 indice de dilucion 3 Método de diluciones
(I-PE-DAP-101)
*Sabor 1 indice de dilucién 3 Método de diluciones
*Color 8 mg/L escala Pt/Co 15 Método fotométrico
(I-PE-G-006)
*Turbidez 0,6 UNF 0.8 Método nefelométrico
(PEE-10)
Conductividad a20°C <46 pS/cm 2500 MétodO(g%rgﬁgmétrico
pH 7,1 Unidad de pH 6,5-9,5 Método potenciométrico
(PEE-02)
*Cloro libre residual 0,5 mg/L 1 In situ (I-PE-DAP-102)
Escherichia coli <1 ufc/100 mL 0 Filtracion sobre
membrana/recuento - UNE-EN
ISO 9308-1:2014/A1:2017
Recuento de colonias a 22 °C <1 ufc/mL 100 Siembra en placa - UNE-EN
1SO 6222:1999
*Clostridium perfringens 0 ufc/100 mL 0 Recuentro por filtracion sobre
membrana (I-PE-G-002)
Enterococos <1 ufc/100 mL 0 Filtracion sobre
membrana/recuento - UNE-EN
ISO
7899-2:2001+Erratum:2010
Bacterias coliformes <1 ufc/100 mL 0 Filtracién sobre

Legislacion de la Muestra

membrana/recuento - UNE-EN
1SO 9308-1:2014/A1:2017

|R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposicion del cliente en el laboratorio.
- Este informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio.

- Microbiologia: resultados de 3-9 ufc se consideran como N° estimado en el volumen estudiado y resultados de 1-2 ufc se consideran como N°

estimado con baja fiabilidad estadistica en el volumen estudiado.
- Los resultados obtenidos sélo dan fe de la muestra analizada tal como se recibi6.
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Analisis ETAP/Dep. Cabecera

Ana M2 Escorial Yuste

. .. Jefe Seccién Agricultura
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Ana M2 Escorial
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